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AFTALEGRUNDLAG OG DIFINITIONER

Fajancehaven, Frederiksberg

DEFINITIONER

(A). Lovbestemt vedligehold er vedligehold, der skal udfgres for at
leve op til lovmeaessige krav eller politiske beslutninger.

Desuden er det vedligehold, der skal udfares, hvis ikke bygningen eller
personer skal tage akut skade som fglge af manglende vedligehold.
(F.eks. hul i tage eller klimaskasrm i gvrigt).

(B). Afhjlpende vedligehold er vedligehold, der bgr udfgres for at
afhjeelpe eller forhindre akut skade eller svigt samt falgeskader.

(C). Forebyggende vedligehold er vedligehold, der kan udfgres far
standarden er reduceret til et brugsmaessigt utilfredsstillende niveau.

Vedligeholdelsen udfares i henhold til det for den enkelte bygningdel

vurderede vedligeholdelsesinterval.

(D). Sikkerhedsbestemt vedligehold er vedligehold, der skal udfgres
af brandmaessige eller andre sikkerhedsmaessige arsager.

(E). Eftersyn

AFTALEGRUNDLAG

Bygningssynet er udfert ved visuel besigtigelse og bedemmelse af ejendommen.
Der er ikke foretaget malinger eller indgreb i konstruktioner.

Vurdering af kvalitetsniveauer er foretaget med udgangspunkt i, at ejendommen
skal fremsta i pan og velvedligeholdt stand.

De anfarte belgb er vejledende og udarbejdet ved prisindeks gaeldende ved
mappens tilblivelse og er excl. moms.

Der kan, pa baggrund af bygningssynet, blive foreslaet yderligere undersagelser
for at afdeekke eventuelle fejl eller skader.

Anfgrte belgb daekker kun udgifter til videre unders@gelse, idet reparations-
omfanget farst kan bestemmes, nar undesggelsen er tilendebragt.

Der tages forbehold for skjulte fejl og mangler i konstruktioner, eventuelle
svampeangreb i utilgeengelige konstruktioner og funderingsforhold generelt.
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STAMDATA
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( { {:’ Ai-gruppen / Drift og Ved; hold
STAMDATA Fajancehaven, Frederiksberg
MATRIKEL NR.: Frederiksberg, 26 fg FUNKTION: Boliger, Ejerforening
FUNDERING: Direkte funderet
ADRESSE: Porcelanshaven, 2000 Frederiksberg
BZARENDE KONS.: Ydervagge, sajler/bjalker, daek
KOMMUNE: Frederiksberg YDERVAEGGE: Skalmurede ydervagge, tegl
TAGKONSTR.: Plankespaer, zinkdaekning
BYGGEAR: 2006
VINDUER: Facadepartier i trae-aluminium
RENOVERING: UDV. D@RE: Facadepartier i trae-aluminium
ETAGEADSK.: Betonplader (antageligt betonhulplader)
BEBYGGET AREAL: 1512 m?
SKILLEVAEGGE: Beton-, letbeton- og gipsvaegge
ETAGER: 5 stk ALTANER: Betonplader
GULVE: Svemmende 15 mm lamelgulve (varierende materialer)
KZALDER: 8368 m? fuldlimet til stregulv med spanplade
LOFTER: Gipspladelofter
ETAGEAREAL.: 8058 m?
OPVARMN.FORM: Fjernvarmeanlaeg
KONTAKTPERS.: Jan Therkelsen OPVARMNING: Radiatorkredse

VARMT BRUGSV.:

Varmvandsbeholder

Ejendom




Fajancehaven / Ejendl\,..nsdrift

BUDGET

(A). LOVBESTEMT VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(50)1.02| Olieudskiller Eftersyn og temning 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(52)1.05| Pumpebrgnd Serviceeftersyn og temning 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867
(52)1.06| Sandfangsbrand Eftersyn og rensning inkl. inkl. inkl. inkl. inkl, inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
(53)1.01| Vand Afleesning af vandforbrug, mm. 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333
(56)1.01| Varme Afleesning af varmeforbrug inkl. serviceaftale for aflesning af vand
(58)1.01| Sprinkleranieeg Afpravning 10.333| 10.333| 10.333] 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333
(64)3.01| Flugtvejs- og panikbelysnings- Afpravning batterier 28.800( 28.300| 28.300| 23.800| 28.800| 28.800 28.800/ 28.800| 28.800| 28.800

armaturer
(66)1.01] Elevator Lovpligtigt manedligt eftersyn 99.300| 99.300| 99.300( 99.300| 99.300| 99.300| 99.300| 99.300| 99.300( 99.300

Samlet belgb excl. moms 150.133| 150.133| 150.133| 150.133| 150.133| 150.133| 150.133| 150.133| 150.133| 150.133

oprettet 25-09-2012 / rettet lovbestemt



Fajancehaven / Ejeno[g .sdrift

BUDGET

(B). AFHJALPENDE VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 2021
(31)0.01| Dare generelt Smering og justering ejers ansvar
(31)0.01] Vinduer med rammer Smagring og justering ejers ansvar
(31)3.01| Hejseport Eftersyn for skader og funktion 11.000| 11.000{ 11.000( 11.000( 11.000/ 11.000/ 11.000| 11.000( 11.000| 11.000
Reparationer / udskiftning af motor 233 233 233 233 10.233 233 233 233 233 233
(47)1.01| Zinktag Tagfladen renses for blade o.lign. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Tagrender og nedlgb Blade fiernes og vandet sikres frit aflgb. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(50)1.01| Nedgangsbrende i terreen Oprensning og spuling samt strygning med asfalt 2.000 2.000 2,000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(52)1.01| Gulvaflgb og aflebsrar Rengegring og gennemskylning 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
(52)1.02| Dreenpumpe DR 1 Vedligeholdelseseftersyn inkl. lovbestemt vedligeholdelse
Dreenpumpe DR 2 Vedligeholdelseseftersyn inkl. lovbestemt vedligeholdelse
(52)1.03| Gulvaflgb i trapperum Jaevnlig oprensning, evt. gennemspuling 2.100 2.100 2100 2.100 2.100 2.100 2.100 2100 2.100 2,100
Aflgbstragt og rist Jaevnlig rengaring 2.100 2.100 2,100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2,100
Vandlase Jaevnlig oprensning, evt. gennemspuling 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Gulvaflgb i affaldsrum Jaevnlig oprensning, evt. gennemspuling 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2,100 2.100 2.100
(52)5.01| Handvask Rengering - Serviceaftale for rengering 258.000( 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000
Armatur Rens filter, kontrol for dryp 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Afspeerringsventiler under vask Motionering ventiler, kontrol for utaetheder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(52)5.02| WC Rengaring, kontrol for uteetheder Indeholdt i serviceaftale for rengering
Afspaarringsventil Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 100| 100| 100' 100| 100| 100[ 100| 100‘ 1OD| 100
(52)5.03| Bruser Jeevnlig afkalkning Indeholdt i serviceaftale for rengering
Blandingsbatteri Jeevnlig afkalkning Indeholdt i serviceaftale for rengering
Brusesast Jzevnlig afkalkning, motionering af temperaturindstilling 200| 200| 2000 200  200]  200] 200/ 200 200/ 200
(52)5.04| Kgkkenvask Jeevnlig rengaring Indeholdt i serviceaftale for rengering
Blandingsbatteri Jaevnlig afkalkning, rensning af filter, kontrol for dryp Indeholdt i serviceaftale for rengering
Vandlas under kgkkenvask Renses efter behov 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Afspaerringsventil under vask Motionering af ventilerne, kontrol af utaetheder 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
(53)1.01] Varmtvandsbeholder Tilse anode, rense beholder, udskifte anode efter behov 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Afsparringsventiler i feellesomr. Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Trykforegeranleeg Motionering ventiler, kontrol af tryk pa installation 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Afspaerringsventil udv. taphane Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Samlet beleb excl. moms 294.633| 294.633| 294.633| 294.633| 304.633| 204.633| 294.633| 294.633| 294.633| 294.633

oprettet 25-09-2012 / rettet

afhjaelpende



Fajancehaven IEjencg-‘ .«sdrift

BUDGET

(B). AFHJALPENDE VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 2021
Overfort fra forrige side 294.633| 294.633| 294.633| 294.633| 304.633| 294.633| 294.633| 294.633| 294.633| 294.633
(56)1.01| Afspeerringsventiler i feellesomr. Motionering ventiler, kontrol for utaetheder 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Afspeaerringsventil i teknikrum Motionering ventiler, kontrol for utaetheder 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Afspeaer.ventil | trappeopgange Motionering ventiler, kontrol for utastheder 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Returventil i trappeopgange Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(57)1.02| Udsugningsanleeg generelt Funktionstest, kontrol af lejer og rengaring 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333| 10.333
Udsugningsanlzeg for bad/toilet Eventuelle dele til udskiftning efter regning 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Udsugningsanlzeg for kekken Eventuelle dele til udskiftning efter regning 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Udsugningsanlaeg for P-keelder Eventuelle dele til udskiftning efter regning 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
(58)1.01| Sprinkleranlzg Renholdelse og kontrol af uteetheder Indeholdt i serviceaftale under lovbestemt vedligeholdelse

Eventuelle dele il udskiftning efter regning 2500 2500 2500] 2.500) 2500 2500 2500 2500 2500 2.500

(58)1.02| Slangevinderskabe Renholdelse Indeholdt i serviceaftale for rengering
(63)2.01| Hovedtavle Se tekniske specifikationer. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Malertavier Se tekniske specifikationer. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ejendomstavler Se tekniske specifikationer. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

(64)3.01| Flugtvejsarmatur Rengagring Indeholdt i serviceaftale for rengering

Panikbelysningsarmatur Renggaring Indeholdt i serviceaftale for rengering

(64)6.01| Dertelefon Aftarring med syrefri olie Indeholdt i serviceaftale for rengering
Reparationer 1.000| | | 1.000] | | 1.000| | | 1.000

(66)1.01| Elevatorstol Renggring Indeholdt i serviceaftale for rengering
Belysning foran elevatordare Udskiftning af peerer efter behov/arlige reparationer 90{)| 900| 900| 900' 900, 900‘ 900| 900| 900| 900

(68)1.01| Grundbelysning i keeldre Renggring og aftarring af armaturer. Indeholdt i serviceaftale for rengering
Udskiftning af lysstofrar efter behov/arlige reparationer 3.550| 3.550| 3.550| 3.550| 3.550| 3.550| 3.550| 3.550| 3.550| 3.550

Grundbelysning i keeldre Renge@ring og aftarring af armaturer. Indeholdt i serviceaftale for rengering
Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer 1.750| 1.750| 1.750| 1.750] 1.750] 1.750| 1.750] 1.750| 1.750| 1.750

(68)1.02] Grundbelysning i pulterrum Rengering og aftarring af armaturer. Indeholdt i serviceaftale for rengering
Udskiftning af lysstofrar efter behov/4rlige reparationer 1750 1750 1.750 1.750| 1.750] 1.750| 1.750| 1.750| 1.750| 1.750

(68)1.03]| Belysning i trappeopgange mm. Renggring og aftgrring af armaturer. Indeholdt i serviceaftale for rengering
Udskiftning af peerer efter behov/arlige reparationer 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Samlet beleb excl. moms 353.917| 352.917| 352.917| 353.917| 262.917| 352.917| 353.917| 352.917| 352.917| 353.917

oprettet 25-09-2012 / rettet

afhjalpende
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BUDGET

(B). AFHJALPENDE VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Overfart fra forrige side 353.917| 352.917| 352.917| 353.917| 362.917| 352.917| 353.917| 352.917| 352.917| 353.917

(68)1.04| Udendersbelysning Rengearing og afterring af armaturer. Indeholdt i serviceaftale for rengaring
Udskiftning af lysstofrar efter behov/arlige reparationer 150]  1s0] 150  1s0]  1s0] 10|  1s0]  150]  1s0] 150

(68)1.05| Belysning - indgangspartier Rengering og aftarring af armaturer. Indeholdt i serviceaftale for rengering
Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer 100' 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100

(68)1.06| Darbelysning i opgange Rengering og afterring af armaturer og glasplader Indeholdt i serviceaftale for rengaring
Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer 1.450| 1.450| 1.450| 1.450] 1.4s50| 1.450] 1.450] 1450 1.450 1.450

(68)1.07| Belysning pa udv. trapper Rengaring og aftarring af armaturer Indeholdt i serviceaftale for renggring
Udskiftning af paerer efter behov/arlige reparationer 250| 250| 250’ 250| 250| 25{J| 250’ 250| 25DI 250

(68)1.08| Belysning ved trappe T02 Rengaring og aftgrring af armaturer Indeholdt i serviceaftale for rengering
Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer 50| 50| 50| 50| 50] 50| 50| 50' 50’ 50

(68)1.09| Belysning - indgangsparti loft Renggring og afterring af armaturer Indeholdt i serviceaftale for rengering
opgang 5A Udskiftning af lysstofrgr efter behov/arlige reparationer 50| 50] 50| 50[ 50, 50I SDI 50| 50' 50

(68)1.10| Belysning - indgangsparti loft Rengaring og aftgrring af armaturer Indeholdt i serviceaftale for rengering
opgang 5B, 5E, 5F, 5G og 5H Udskiftning af paerer efter behov/arlige reparationer 100, 100 100  100] 100  100|  100|  100| 100 100

(70)3.01| Postkasser Rengering og aftgrring af postkasser med opvredet klud Indeholdt i serviceaftale for rengering

(78)1.01| Kegkkenelementer og lager Rengaring og aftarring af kekkenelementer med opvr. klud Indeholdt i serviceaftale for rengering
Rengaring og oliering af haengsler 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Samlet belab excl. moms 356.317| 355.317| 355.317| 356.317| 365.317| 355.317| 356.317| 355.317| 355.317| 356.317

oprettet 25-09-2012 / rettet

afhjelpende
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BUDGET

(C). FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(24)1.01| Uduv. trappe til keelder Afrensning 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(24)3.01| Trappebalustre Malerbehandling 28.000

Betontrapper Overfladebehandling 22.000
(31)0.01| Vinduer med rammer Vinduespolering - Serviceaftale for vinduepolering 32.000f 32.000| 32.000( 32.000{ 32.000] 32.000f 32.000| 32,000/ 32.000/ 32.000
(31)8.01| Lasesystem Kontrol, justeringer og smaringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Service - Serviceaftale for lasesystem 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
(37)2.01| Ovwenlysvinduer Vinduespolering Indeholdt i serviceaftale for vinduespolering
Efterbehandling med lak/maling | | 20.000| | | |
Alu-rytterlys Renger. af aluprofiler, vinduespol. samt kontrol af taethed ejers ansvar
(42).0.01| Veegoverflader i trapperum Overmales ved behov 56.000
Almindelig rengaring Indeholdt i serviceaftale for renggring
Trazbetonlofter i trapperum Rengaring ved stavsugning/afberstning ved behov Indeholdt i serviceaftale for renggring
Veegge, lofter og sgjler i feellesrum| Overmales ved behov 56.000
Vaegge og sgjler i P-kaeldre Overmales ved behov 45.000
Vaegge og lofter i ejendomskontor | Overmales ved behov 3.500
Vaegge og lofter i bad, ejendomskqg Overmales ved behov 3.500
Almindelig renggring Indeholdt i serviceaftale for rengering
Gulve i bad, ejendomskontor Almindelig rengaring Indeholdt i serviceaftale for rengering
(44)4.01| Matter i indgangspartier Regaring efter behov Indeholdt i serviceaftale for rengering
Samlet belegb excl. moms 38.900f 38.900| 202.900| 88.200| 58.900( 38.900{ 38.900| 38.900| 38.900| 38.900

oprettet 25-09-2012 [ rettet

forebyggende



Fajancehaven / Ejend{.,.sdrift

BUDGET (D). SIKKERHEDSBESTEMT VEDLIGEHOLDELSE Fajancehaven, Frederiksberg
Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(32)1.01| Heengsler og lasefaller Smaring 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Beslagskruer Efterspeending 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Karmskruer Efterspaending 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000]
Darlukker Service Indeholdt i serviceaftale for lasesystem
Overflade Kontrol af overfladebehandling 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Gummianslagslister Rensning og smering med silikone 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(58)1.02| Slangevinderskabe Eftersyn, afprevning og teethedsprevning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Samlet belgb excl. moms 16.000] 16.000f 16.000| 16.000| 16.000| 16.000| 16.000] 16.000| 16.000 16.000

oprettet 25-09-2012 / rettet

sikkerhedsbestemt



Fajancehaven / EjendL .sdrift

BUDGET

(E). EFTERSYN

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(21)3.01| Maertelfuger Eftersyn for skader. Evt. skader repareres straks 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(22)2.01| Inderveegge Eftersyn for deformationer, revner og afskalninger 500 500 500 500 500

Skaktelementer Eftersyn for deformationer, revner og afskalninger 500 500 500 500 500
(23)1.01| Etagedeek i p-keeldre Eftersyn for beskadigelser i form af deformationer,
revner og afskalninger 500 500 500 500 500
(24)1.01| Uduv. trappe til keelder Eftersyn med nedbrydning af rad og svamp, seerligt
hvor trapper stgder til fugtigt murvaerk. 500 500 500 500 500
(24)3.01| Betontrapper Eftersyn for revnedannelser og afskalninger 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(26)2.01| Altanplader Eftersyn for revnedannelser 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(28)1.01| Bjeelker og sgjler Eftersyn for revnedannelser 500 500 500 500 500
(31)8.02| Mertelfuger Kontrol af tazthed 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Elastiske fuger Kontrol af teethed - fuger, der slipper 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
(33)1.01| Membran Lebende opsyn med evt. uteetheder i P-keelderen
(47)1.01| Zinktag Tag kontrolleres for deformationer, huller o.lign.
Tagrender og nedlgb Efterses for deformationer, huller og lign.
(50)1.01| Nedgangsbrende i terreen Kontrol og eftersyn af brende, trin, banketter og daeksler 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Samlet beleb excl. moms 6.500 4.000 6.500 4.000 6.500 4.000 6.500 4.000 6.500 4.000

oprettet 25-09-2012 / rettet

eftersyn
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SAMLET VEDLIGEHOLDELSESBUDGET

Fajancehaven, Frederiksberg

Vedligehold Vedligehold Vedligehold Vedligehold Eftersyn Vedlige- Vedlige-
AR sikkerheds- holdelse holdelse
lovbestemt afhjelpende forebyggende bestemt i alt i alt - kr./m”
2012 150.133 356.317 38.900 16.000 6.500 567.850 34,57
2013 150.133 355.317 38.900 16.000 4.000 564.350 34,36
2014 150.133 355.317 202.900 16.000 6.500 730.850 44,49
2015 150.133 356.317 88.900 16.000 4.000 615.350 37,46
2016 150.133 365.317 58.900 16.000 6.500 596.850 36,34
2017 150.133 355.317 38.900 16.000 4.000 564.350 34,36
2018 150.133 356.317 38.900 16.000 6.500 567.850 34,57
2019 150.133 355.317 38.900 16.000 4.000 564.350 34,36
2020 150.133 355.317 38.900 16.000 6.500 566.850 34,51
2021 150.133 356.317 38.900 16.000 4.000 565.350 34,42

oprettet 25-09-2012 / rettet

samlet budget
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Ai-gruppen / Drift og Vedligehold

BYGNINGSDELSOVERSIGT

Fajancehaven, Frederiksberg

(1.) Bygningsbasis

(2.) Primaere bygningsdele
(21)3.01 Facader, blank mur
(22)2.01 Indervaegge
(23)1.01 Dak i P-kzlder
(24)1.01 Kaldertrapper, udvendige
(24)3.01 Trapper i trappeopgange
(26)2.01 Altaner og terrasser
(28)1.01 Bjaelker og sgjler

(3.) Kompletterende bygningsdele
(31)0.01 Vinduer og udv. dere
(31)3.01 Port til P-kaelder
(31)8.01 Lasesystem
(31)8.02 Fuger
(32)1.01 Branddere
(33)1.01 Membran over P-kalder
(37)2.01 QOvenlysvinduer

(4.) Overfladebygningsdele
(42).0.01 Indv. vaeg-/loftoverflader i faellesrum
(44)4.01 Matter
(47)1.01 Tage, overflader

(5.) VVS - installationer
(50)1.01 Nedgangsbrende
(50)1.02 Olieudskiller
(51)2.01 Skraldesug
(52)1.01 Gulvaflgb i kaelder
(52)1.02 Draanpumpebregnde DR1 & DR2
(52)1.03 Gulvaflab og vandlase
(52)1.05 Pumpebrand

(52)1.06
(52)5.01
(52)5.02
(52)5.03
(52)5.04
(53)1.01
(56)1.01
(57)1.02
(58)1.01
(58)1.02

Sandfangsbrend

Sanitet, handvask

Sanitet, WC

Sanitet, Bruser

Sanitet, Kekkenvask og udslagsvask
Vand

Varme

Udsugningsaggregater
Sprinkleranlag

Slangevinderskabe

(6.) EL - installationer

(63)2.01
(64)3.01
(64)6.01
(66)1.01
(68)1.01
(68)1.02
(68)1.03
(68)1.04
(68)1.05
(68)1.06
(68)1.07
(68)1.08
(68)1.09
(68)1.10

(7.) Inventar
(70)3.01
(78)1.01

Hovedtavle, malertavler og ejendomstavier
Ned- og panibelysning
Dortelefonanlaeg

Elevatorer

Grundbelysning i kaeldre
Grundbelysning i pulterrum
Trinbelysning i trappeopgange mm.
Udendgrsbelysning

Belysning - indgangspartier
Dorbelysning i trappeopgange
Belysning pa udv. trapper
Belysning ved trappe T02

Belysning - indgangsparti loft
Belysning - indgangsparti loft

Postkasser
Kekkenelementer

bygningsdelskort
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(21) Ydervaegge STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (21)3.01 Facader, blank mur Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Facader generelt Bygningsdelene fremstar intakte
Funktion: Klimaskarm
Indbygningsar: 2006
Mangde: 1960 m?
Teoretisk restlevetid: 60 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Facademur Aktivitetsbeskrivelse:
En gang arligt foretages eftersyn af teglsten og mortelfuger. Konstaterede
skader udbedres straks Se i gvrigt under Fuger”.
Ved mernede og smuldrende "brandhud” udkradses fuger i en dybde
pa ca. 60 mm og fugning foretages.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 | Facadesten 1960 m” | Facadesten tegl type D71, Hvid vandstragen Ingen vedligeholdelse.
Petersen Tegl Egemnsund A/S
2 | Martelfuger Manxit, KC 35/65/650 Ingen vedligeholdelse.
Eftersyn for skader. Evt. skader repareres straks 2007 1ar 500,00) E
Sten og fuger ber ikke afsyres.

oprettet 11-04-2012 / rettet Facade
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(21) Ydervaegge

BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: {21)3.01 Facader, blank mur
Lokalisering: Facader generelt
Funktion: Klimaskaerm

oprettet 11-04-2012 / rettet

Facade
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(22) Indervagge STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (22)2.01 Indervagge Tilstandsheskrivelse:
Lokalisering: Kaelderetager - parkeringskalder og fellesrum Bygningsdelene fremstar intakte
Funktion: Bzrende skillevaeegge
Indbygningsar: 2006
Mangde: m?
Teoretisk restlevetid: 60 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Vagelementer i kaelderetager Aktivitetsbeskrivelse:
Eftersyn for deformationer, revner og afskalninger

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr, Bygningsdel Meengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Inderveegge Speasncom vaegelementer Eftersyn for deformationer, revner og afskalninger 2006 2ar 500,00 E
2 | Skaktelementer Betontegl Eftersyn for deformationer, revner og afskalninger 2006 2ar 500,00 E
Skaktlager Aluminium med fast greb Aftarres efter behov 2006 service

oprettet 11-04-2012 / rettet Vagge
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(22) Indervaegge . - BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (22)2.01 Indervaegge
Lokalisering: Kelderetager - parkeringskaslder
og fallesrum

Funktion: Bazrende skillevaegge

oprettet 11-04-2012 / rettet Vagge
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(23) D&k STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (23)1.01 Daek i P-kzelder Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: P-kaldre Bygningsdelene fremstar intakte
Der kan dog konstateres ansamlinger af vand enkelte steder pa dakkene.
Funktion: Baerende konstruktion En eliminering af disse lunker med vand ved hj&Ip af f.eks. epoxy-produkter
bar undersgges.
Indbygningsar: 2006
Mzngde: m?
Teoretisk restlevetid: 60 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Huldzkelementer i kaelderetager Aktivitetsbeskrivelse:
Eftersyn for deformationer, revner og afskalninger

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 | Etagedeek ip-kesldre Spaencom huldesekelementer Eftersyn for beskadigelser i form af deformationer, 2006 2ar 500,00/ E

revner og afskalninger

oprettet 11-04-2012 / rettet Dak i P-kaelder
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(23) D=k BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (23)1.01 Dak i P-kaelder
Lokalisering: P-kaeldre
Funktion: Barende konstruktion

oprettet 11-04-2012 / rettet Daek i P-kzelder
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STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

(24) Trapper og ramper
Bygningsdel: (24)1.01 Kaeldertrapper udvendige
Lokalisering: Ved gavl opgang 5H ogved adgang til P-kalder
Funktion: Trapper, niveauzndring
Indbygningsar: 2006
Mzaengde: 2 stk.
Teoretisk restlevetid: 60 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Betontrappe fra teran til faelles kalderum
Stalspindeltrappe fra teran til P-kalder

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte, men med algebegroninger

Aktivitetsbeskrivelse:
Arligt eftersyn for revnedannelser m.m.. Revner svummes og lukkes straks
med beton for at undga indtraangende fugt.
For at gore betonen smudsafvisende, kan den overfladebehandles med
sabespaner oplest i vand ca. 1 gang arligt. Algeafrensning foretages
med dertil egnet middel.
Staltrappe kraever ingen vedligeholdelse. Algebegroninger kan fijernes med
dertil egnet middel, men trinenes udformning sikrer skridsikkerheden.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Udv. trappe til keslder 1 stk. Wewers betontrin Eftersyn med nedbrydning af rad og svamp, szerligt

2 | Udv. spindeltrappe til P-keelder 1 stk.

Galv. staltrin

hvor trapper stgder til fugtigt murvaerk. 2006 2ar 500,000 E

Afrensning 2006 1ar 500,00 C

Ingen vedligeholdelse.

oprettet 11-04-2012 / rettet

Udv. trapper
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(24) Trapper og ramper BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (24)1.01 Kaldertrapper udvendige

Lokalisering: Ved gavl opgang 5H og ved
adgang til P-kaelder

Funktion: Trapper, niveausendring

oprettet 11-04-2012 / rettet Udv. trapper
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(24) Trapper og ramper

STAMDATA OG TILSTAND

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:

Indbygningsar:
Mangde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:
Betonrapper med hvide terrazzooverflader

(24)3.01 Trapper i trappeopgange
Alle trappeopgange

Trapper, niveauandring

2006
7 stk.
60 ar

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar med lettere tilsmudsede overflader samt
med krakeleringer i stebte samlinger, men i svrigt intakte

Aktivitetsbeskrivelse:
Stalbalustre i trappeopgange overfladebehandles hvert 8-10. ar. Malingrester
samt evt. korrosionpletter afslibes. Herefter pafares 1-2 lag metalmaling i
hht. relevant MBK-anvisning.
Efterses jaevnligt for revnedannelse. Revne lukkes straks med f.eks. en
epoxybaseret lak. Der kan benyttes en injektionsspreijte til arbejdet.
Vaskes 2-4 gange om maneden med sahbespaner oplest i vand. Ved for stor
oplgsning af sabe kan gulvet blive meget glat. Der kan benyttes et flydende
sabemiddel specielt beregnet til Terrazzo.
Der ma ikke benyttes kalkfjerner eller eddike.

Overfladebehandles hvert 8-10. ar eller efter behov. Overflader rengeres i grundrens, revner og huller spartles ud eller vaeg
pudses. Herefter paferes 1-2 lag vandbaseret akrylplastmaling eller vaeg hvidtes. Det kan vaere ngdvendigt, at anvende en
sparregrunder inden overfladebehandling pabegyndes. Den anvendte maling/spaerregrunder ma ikke vare diffusions tat.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Trappebalustre Malet stal Malerbehandling 2015 | 8-10ar| 28.000,00) C
2 | Betontrapper 7 stk. Armeret beton fra PL-beton med terrazzo- Eftersyn for revnedannelser og afskalninger 2006 1ar 500,00 E
overflader
3 | Betontrapper 7 stk. Terrazzooverflader Overfladebehandling 2015 | 8-104r| 22.000,00( C

oprettet 11-04-2012 / rettet

Trapper
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(24) Trapper -og ramper

BILLEDDOKUMENTATION

‘ Faj-éncehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (24)3.01 Trapper i trappeopgange
Lokalisering: Alle trappeopgange
Funktion: Trapper, niveauzendring

oprettet 11-04-2012 / rettet

Trapper
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(26) Altaner STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (26)2.01 Altaner og terrasser Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Alle altaner og terrasser Bygningsdelene fremstar med enkelte skjolder fra fremstillingsprocessen
pa undersiden af nogle altanplader, men ellers intakte.
Funktion: Klimaskaerm, udenders ophold
Indbygningsar: 2006
Mangde: 47 stk altaner (+ pudsealtaner) + 15 stk. terrasser
Teoretisk restlevetid: 60 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:

Udenders opholdsarealer i form af individuelle altaner og terrasse Aktivitetsheskrivelse:
Altaner er udfert i praefabrikerede armerede betonplader. Efterses arligt for revnedannelser i betonplade.
Terrasser er udfert som betonplader pa stgbte "plinte” med Revner i altanplade lukkes med beton. Lgs beton fjernes.
Bade altaner og terasser har glasvarn baret af stalbalustre med Evt. rustdannelser i synlig armering afrenses og hehandles med
hardtraeshandlister. rustbekyttelsesmiddel. Starre skader underseges narmere.
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeslpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Altanplader 41 Preefab. betonplader Eftersyn for revnedannelser 2006 1ar 500,00( E
13 Terrasser

oprettet 11-04-2012 / rettet Altaner og terrasser
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(26) Altaner BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (26)2.01 Altaner og terrasser
Lokalisering: Alle altaner og terrasser
Funktion: Klimaskzerm, udenders ophold

oprettet 11-04-2012 / rettet Altaner og terrasser
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(28) Primaere bygningsdele, gvrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:

Indbygningsar:
Mangde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:

Prazfabrikerede armerede betonelementer som en del af den Aktivitetsbeskrivelse:
baerende konstruktion.

(28)1.01 Bjeelker og sgjler Tilstandsbeskrivelse:

P-kzldre

Barende konstruktion

2006
stk
60 ar

Bygningsdelene fremstar intakte

Efterses javnligt for revnedannelse. Revner svummes og lukkes straks
med beton for at undga indtrazngende fugt.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 | Bijeelker og sajler Preefab. betonelementer Eftersyn for revnedannelser 2008 2ar 500,00 E

oprettet 11-04-2012 / rettet

Bjalker og sgjler
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(28) Primaere bygningsdele, gvrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (28)1.01 Bjzlker og sgjler
Lokalisering: P-keldre
Funktion:

Barende konstruktion

oprettet 11-04-2012 / rettet Bjaelker og sgjler
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(31) Yderveegge, komplettering

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:

Indbygningsar:
Mzangde:

Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:

(31)0.01 Vinduer og udv. dere
Alle udv. dere og vinduer

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte
Der er enkelte skrammer pa diverse opgangspartier

Ind- / ud-/ adgang, lysindtag og klimaskarm

2006

ca. 147 vinduer + ca. 10 udv. dgre + ca. 170
facadepartier med savel vinduer og udv. dere

40 ar

Trae-alu vinduer og udv. dere i facader

Aktivitetsbeskrivelse:
En gang arligt kontrolleres dbne- og lukkefunktionen og nedvendige
justeringer, smering af haengsler m.v. foretages. Gummitzatningslister
kontrolleres for utatheder og kan med fordel behandles med silikone for at
forlzenge levetiden. Defekte gummitaetningslister udskiftes efter behov.
Ca. hvert 6. ar eller efter behov afrenses karme, rammer m.v. i grundrens.
Glas i vinduer og udv. dere kontrolleres jeevnligt. Evt. udskiftninger foretages
efter behov. Der foretages Igbende udskiftninger af dugruder.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Indgangsdare Kastrup Trae-Alu Vinduet Ingen vedligeholdelse.
2 | Franske altandare i karnapper Ingen vedligeholdelse.
3 | Dare generelt Beslag og darrammer Smaring og justering 2006 1ar Ejers B
Fugeband. ansvar
4 Vinduer med rammer Beslag og vinduesrammer Smaring og justering 2006 1ar Ejers B
ansvar
Vinduespolering 2006 | 1md. service Cc

oprettet 11-04-2012 / rettet

Vinduer og udv. dore
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(31) Ydervaegge, komplettering BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: {31)0.01 Vinduer og udv. dere
Lokalisering: Alle udv. dere og vinduer
Funktion: Ind- / ud- / adgang, lysindtag

og klimaskaerm

oprettet 11-04-2012 / rettet Vinduer og udv. dagre
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(31) Ydervaegge, komplettering STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (31)3.01 Port til P-kaelder Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Ved adgang til P-kelder Bygningsdelen fremstar intakt.
Funktion: Adgang til parkeringskalder
Indbygningsar: 2006
Mzangde: 1 stk.
Teoretisk restlevetid: 10 &r

Aktivitetsbeskrivelse:
Bygningsdelsbeskrivelse: Overflader aftorres med syrefri olie
Hejseport for adgang til P-kaslder Evt. overfladerust kan normalt fiernes med en klud med syrefri olie.
Se drift og vedligehold fra producent.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) {A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Hejseport 7 stk. Nassau 9000M aluminium Efterses for skader og funktion 2006 | 6 mdr. service| B/C
01.02.06
Reparationer / udskiftning af motor 10 ar 10.000,00f B

oprettet 11-04-2012 / rettet Hejseport
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(31) Yderveegge, komplettering BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (31)3.01 Port til P-kzelder
Lokalisering: Ved adgang til P-kaelder

Funktion: Adgang til parkeringskalder

oprettet 11-04-2012 / rettet Hejseport
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(31) Ydervaegge, komplettering

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

(31)8.01 Lasesystem

Tilstandsbeskrivelse:

Alle opgangsdgre, m.m. Bygningsdelene fremstar intakte.

Funktion: Adgangsbegransning
Indbygningsar: 2006
Mzangde: stk.
Teoretisk restlevetid: 10 ar
Bygningsdelsbeskrivelse:
Lasesystem pa alle udv. dere inkl. adgangsdgre i P-kalder Aktivitetsbeskrivelse:

Kontrolleres 2 gange arligt og nedvendige justeringer og smaringer foretages.
Lasecylinder smeres halvarligt med lasespray
Fallen smeres halvarligt med lasefedt.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) {A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 Lasesystem Salto Adgangskontrolsystem Kontrol, justeringer og smaringer 2012 | 6 mdr. 1.000,00) C
2 | Lasesystem AH Lase Service 2012 Service| C

oprettet 11-04-2012 [ rettet

Lasesystem
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(31) Ydervaegge, komplettering

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

ARMER AN KUN AFSTHLLES MED SPEIALNOGLE
AL o

Bygningsdel: (31)8.01 Lésesystem
Lokalisering: Alle opgangsdere, m.m.
Funktion: Adgangsbegransning

oprettet 11-04-2012 / rettet

Lasesystem
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(31) Ydervaegge, komplettering STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (31)8.02 Fuger Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Dilatationsfuger, samt fuger omkring udv. dore, Bygningsdelene fremstar intakte.

vinduer og karnapper

Funktion: Tatning, optagelse af bygningsdelsbevagelser.
Indbygningsar: 2006

Mzngde: lbm.,

Teoretisk restlevetid: Martelfuger, 10 ar

Elastiske fuger, 20 ar
Aktivitetsbeskrivelse:

Bygningsdelsbeskrivelse: Béde elastiske fuger og mertelfuger kontrolleres arligt at slutte tat mellem
Fuger i facader bygningsdelene. Defekte fuger udskiftes eller repareres efter behov.
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Martelfuger Maxit, KC 35/65/650 Kontrol af teethed 2006 1ar 1.000,00( E
2 | Elastiske fuger Ljungdal MS 20, lysgra/basaltgra/hvid Kontrol af teethed - fuger, der slipper 2006 1ar 1.000,00f E

oprettet 11-04-2012 / rettet Fuger
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(31) Yderveegge, komplettering

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (31)8.02 Fuger

Lokalisering: Dilatationsfuger, samt fuger
omkring udv. dere, vinduer
og karnapper

Funktion: Taetning, optagelse af bygnings-
delsbevaegelser.

oprettet 11-04-2012 [ rettet

Fuger
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(32) Indervaegge, komplettering STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (32)1.01 Branddore Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Kaelderetage Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Brandadskillelse
Indbygningsar: 2006
Mangde: ca. 48 stk.
Teoretisk restlevetid: 40 ar
Bygningsdelsbeskrivelse:
BS-60 stildere i mellemste og averste kalder Aktivitetsheskrivelse:

Halvarligt eftersyn af derene inkl. smering og efterspaending.
Afprevning af om derene lukker helt i og fallerne gar i indgreb fra en abning

sterre end eller lig med 300 mm. Dorlukkerne justeres med skruerne pa

derlukkerhuset.

Ved udvendige dare og dere udsat for fugt, ber selv sma beskadigelser

i overfladebehandlingen omgaende repareres.

DRIFTSAKTIVITETER

Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Heengsler og lasefaller Ingv. Michelsen Smaring 2006 | 6 mdr. 1.500,00f D
2 Beslagskruer Ingv. Michelsen Efterspaending 2006 | 6 mdr. 1.000,00f D
3 Karmskruer Ingv. Michelsen Efterspaending 2006 | 6 mdr. 1.000,00f D
4 | Deorlukker Ingv. Michelsen Service 2006 | 6 mdr. Service| D
Overflade Aluzinkplade Kontrol af overfladebehandling 2006 | 6 mdr. 500,00 D
Gummianslagslister Ingv. Michelsen Rensning og smaring med silikone 2006 | 6 mdr. 1.000,00( D
oprettet 11-04-2012 / rettet Branddere
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(32) Inderveegge, komplettering

BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (32)1.01 Branddere
Lokalisering: Kaelderetage
Funktion: Brandadskillelse

oprettet 11-04-2012 / rettet

Branddere
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(33) D=k, komplettering

STAMDATA OG TILSTAND

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:

Indbygningsar:
Mangde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:
Membran i terraen over P-kzelder

(33)1.01 Membran over P-kalder
| terraen over P-kalder

Fugttaetning
2006

ca. 630 m?
40 ar

Tilstandsbeskrivelse:
Der har lgbende vaeret utaetheder ved membranen eller dennes
tilslutning til den gvrige del af bygningskroppen.
Utaethederne har Izbende varet forsegt udbedret.
Selve membranen forudsaettes i gvrigt at veere intakt og ikke at veere udsat
for skadepavirkninger.

Aktivitetsbeskrivelse:
Ingen vedligeholdelse, da membranen generelt er skjult under belaegninger,
jordlag og beplantninger.
Membranens tethed holdes dog under opsyn ved Igbende registreringer af
evt. utaetheder i P-kalderen. Ved registrerede utaetheder er der behov for en
frileggelse af membranen i det relevante beskadigede omrade, sa en tatning
kan foretages.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Membran ca. 630 mq{ Ukendt Labende opsyn med evt. uteetheder i P-keelderen 2006 E

Varetages af ejere | forbindelse med benyttelse af
kzelderen ved kraftig nedbgr

oprettet 11-04-2012 / rettet

Membran
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oprettet 11-04-2012 [ rettet Membran
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(37) Tage, komplettering STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (37)2.01 Ovenlysvinduer Tilstandsheskrivelse:
Lokalisering: Tagfladen Bygningsdelen fremstar intakt.
Funktion: Lysindtag, ventilation, regopluk og klimaskaerm
Indbygningsar: 2006
Mangde: 1 stk. i opg. C
Teoretisk restlevetid: 40 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Velux vinduer model GGL og GPL Aktivitetsbeskrivelse:
Alu-rytterlys for lysindtag og regopluk Alm. vinduespolering efter behov
Fabriksbehandlede overflader ber efterbehandles med vandbaseret
akryllak/-maling efter 3-10 ar.
Polyurethanoverflader skal ikke efterbehandles ud over alm. rengering.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeslpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
N, Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Elektrisk styring 2 stk. Velux Combi control med regnsensor Ingen vedligeholdelse
2 | Ovenlysvinduer 15 stk. | Velux GGL og GPL med Coollite SKN178 glas Vinduespolering 2006 | 1 md. service| C
Efterbehandling med lak/maling 2016 | 10ar 20.000,00) C
3 | Alu-rytterlys med regopluk 4 stk. Wicona Hydro Building Systems m/Lumex motor Alm. rengering af aluprofiler, vinduespolering samt Ejers
4 | Alu-rytterlys med komfortopluk 16 stk. | og Scanglas type Coollite SKN178 kontrol af teethed. ansvar c
5 | Ovenlysvindue med regopluk 1 stk. Velux GGL med Coollite SKN178 glas og Vinduespolering samt efterbehandling med lak/maling inkl. ovenfor
ZVR ragventilation Arlig afpravning 1ar service| D

oprettet 11-04-2012 / rettet Ovenlysvinduer
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(37) Tage, komplettering

BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (37)2.01 Ovenlysvinduer

Lokalisering: Tagfladen

Funktion: Lysindtag, ventilation, regopluk
og klimaskarm

oprettet 11-04-2012 / rettet

Ovenlysvinduer
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(42) Indvendige vaegoverflader

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

(42).0.01 Indv. veeg-/loftoverflader i faellesrum
Trappeopgange, kaldergange, P-kaalder og

ejendomskontor

Bygningsdel:

Lokalisering:

Funktion:

Indbygningsar: 2006
Mangde: m?
Teoretisk restlevetid: 10 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:

#Estetisk funktion

Vaegge, lofter og sejler i faellesomrader, herunder
trappeopgange (underlag beton, spartlet), kalder-
gange, P-kalder og ejendomskontor.

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar generelt intakte, men med tegn pa tiltagende
normal slidtage i form af ridser, pletter, o.lign.

Aktivitetsheskrivelse:
Overfladebehandles hvert 7-10. ar eller efter behov. Overflader rengeres i
grundrens, revner og huller spartles ud og der pafaeres herefter 1-2 lag
vandbaseret akrylplastmaling. Det kan vzere nedvendigt at anvende en
spaerregrunder inden maling pabegyndes. Den anvendte maling/spaerre-
grunder ma ikke vaere diffusionstaet.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 | Veegoverflader i trapperum Dyrup glans 10, lys rahvid Overmales ved behov 2014 8ar 56.000,00f C
Specialfremstillede vasgfliser Almindelig renggring Service
Traebetonlofter i trapperum HBC Fibrolith gra/fin Renggring ved stavsugning/afbarstning ved behov Service
2 | Veegge, lofter og s@jler i faellesrum Fligger Prof, glans 5, rahvid S0500N Overmales ved behov 2014 8ar 56.000,00f C
3 Veegge og sgjler i P-keeldre Flligger Prof, glans 5, rahvid SO500N Overmales ved behov 2014 8 ar 45.000,00) C
4 | Veagge og lofter i ejendomskontor Dyrup glans 10, lys rahvid Overmales ved behov 2014 8ar 3.500,00( C
Veegge og lofter i bad, ejendomskontor Dyrup glans 25, acrylplastmaling, lys rahvid Overmales ved behov 2014 8ar 3.500,00( C
Veegfliser Almindelig rengering Service
Gulve i bad, ejendomskontor Gulvklinker Almindelig rengering Service
oprettet 11-04-2012 / rettet Overflader
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(42) Indvendige veegoverflader BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (42).0.01 Indv. vaeg-/loftoverflader
i feellesrum

Lokalisering: Trappeopgange, kaeldergange,
P-keelder og ejendomskontor

Funktion: [Estetisk funktion

oprettet 11-04-2012 / rettet Overflader
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(44) Trappe og rampe, overflader STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (44)4.01 Matter Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Alle trappeopgange Bygningsdelene fremstar generelt intakte, men med tegn pa tiltagende
normal slidtage
Funktion: Renholdelse
Indbygningsar: 2006
Mzaengde: 7 stk.
Teoretisk restlevetid: 10 &r

Bygningsdelsbeskrivelse:
Matter i indgangspartier Aktivitetsbeskrivelse:
Rengering efter behov ved stevsugning med kraftigt sug.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjselpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Matter i indgangspartier Crimebuster 7700 dessin 1440 Regering efter behov service| C

oprettet 11-04-2012 / rettet Matter
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(44) Trappe og rampe, overflader

BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (44)4.01 Matter
Lokalisering: Alle trappeopgange
Funktion: Renholdelse

s

oprettet 11-04-2012 / rettet

Matter
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(47) Tage, overflader STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (47)1.01 Tage, overflader Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Alle tagfladerne Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Klimaskarm og afvanding
Indbygningsar: 2006
Mzengde: ca. 2.390 m? inkl. tag over karnapper
Teoretisk restlevetid: 60 &r
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Vandtat tagbelagning Kontrolleres én gang arligt for utaetheder. Reparationer og udskiftninger

foretages straks.

Renses én gang arligt for nedfaldne blade, grene, slam m.v.. Fastgroet
skidt fiernes med vand og en blad berste.

Efterfelgende kontrolleres tagrende og nedlgb for utatheder. Uteetheder
repareres straks af autoriseret blikkenslager.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.9ang| Interval Pris K
ca.
1 Zinktag 2.390 m*| Rheinzink nr. 14 Tag kontrolleres for deformationer, huller o.lign. 2007 1ar E
i fom. vedligeholdelse
Tagfladen renses for blade o.lign. 2007 1ar 2.000,00f B
2 | Tagrender og nedlgb Zink Efterses for deformationer, huller og lign. 2007 1ar E
i fom. vedligeholdelse
Blade fiernes og vandet sikres frit aflab. 2007 1ar 2.000,00f B

oprettet 11-04-2012 / rettet Tag
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(47) Tage, overflader BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (47)1.01 Tage, overflader
Lokalisering: Alle tagfladerne
Funktion: Klimaskarm og afvanding

oprettet 11-04-2012 / rettet Tag
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(50) VVS-anlag i terraen

STAMDATA OG TILSTAND

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:
Indbygningsar:
Mangde:

Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:
Afledning af overfladevand

(50)1.01 Nedgangsbrende

| terraen

Aflebssystem

2006
6 stk.
30 ar

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte.

Aktivitetsheskrivelse:
Brende efterses for spor af rotter, olie, benzin eller andre uregelmassigheder.
Det konstateres om tilleb og afleb kan forega uhindret, samt om der traesnger
vand ind ved samlinger eller gennem brendvaggen.
Banketter og trin kontrolleres jeevnligt og rengeres ved oprensning eller spu-
ling med slange for aflejringer, grus sand, smapinde o.lign., der falder ned
gennem neglehuller.
Oprensning af bundrenden bgr ske jaevnligt, men sarligt tit i brende med store
retningsaendringer, mange sidetillgb o.lign.
Daksler og karme skal jeevnligt rengeres og ber med mellemrum stryges med
kold asfalt eller lignende, sa de ikke ruster sammen.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjzelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Nedgangsbrende i terreen Wavin Kontrol og eftersyn af brgnde, trin, banketter og daeksler 2007 1ar 500,00 E
Oprensning og spuling samt strygning med asfalt 2007 1ar 2.000,00f B
oprettet 11-04-2012 / rettet Nedgangsbrende
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(50) VVS-anlaeg i terraen

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:

Indbygningsar:
Mangde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:

(50)1.02 Olieudskiller
Alle kzlderetager

Aflgbssystem, behandling/fjernelse af olie fra
overfladevand i p-kaldre

2006
1 stk.
30 ar

Olieudskiller til behandling af overfladevand fra p-kaldre

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte.

Aktivitetsbeskrivelse:
Olieudskiller skal efterses og temmes for olie

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 | Olieudskiller 1stk. | VVS nr. 223346-061 Efterses og temmes 2006 | 3 mdr. Service| A
01.05.06

oprettet 11-04-2012 / rettet

Olieudskiller
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Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (50)1.02 Olieudskiller
FIBEL B G LANTR ADRENSE. POMCEL/INSHAVEN 5 FREDEAINSIERG  FIER. MORCEL/FNSHAVER APa. LOKALITRET . MEELULNPLAN gt ‘.&ﬁ:\t‘ﬁ‘ r;:? L0kansering: Alle kalderetager
{52) - PLAN NEDERSTE K/ELDER ‘ Funktion: Aflsbssystem, behandling/fjer-
nelse af olie fra overfladevand
'W_M]TTI PB- SP i p-kaldre
= ——Olieudskiller
= —T-Sandfang
'—T:. g E :\PB DR1
B ] .
o S T
iR S o
PB DRZT@E Hgmevua gy
e

Lok NEDERETE wECCER

oprettet 11-04-2012 [ rettet Olieudskiller
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(51) Affald STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (51)2.01 Skraldesug Tilstandsbheskrivelse:
Lokalisering: Mellemnste kaelder samt i terraen Bygningsdelen fremstar intakt.

Funktion: Affaldshandtering
Indbygningsar: 2006
Mzengde: 1 anlaeg
Teoretisk restlevetid: 25 ar
Bygningsdelsbeskrivelse:
Skraldesug for 73 lejligheder Aktivitetsbeskrivelse:
Ingen vedligeholdelse for ejerforeningen, da anlagget er lejet af Mobilsug, der
forstar temning og servicering
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjaelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 1 m® sugetanke inkl. rerledninger 7 stk. Envac mobilsug, SUG-101 Service varetages af udlejningsfirmaet Mobilsug Service| A

oprettet 11-04-2012 / rettet

Skraldesug
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oprettet 11-04-2012 / rettet Skraldesug
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(52) Afleb og sanitet STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)1.01 Gulvafleb i kelder Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: P-kzeldre Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Aflobssystem
Indbygningsar: 2006
Mangde: stk.
Teoretisk restlevetid: 30 &r
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Gulvafigb og aflgbsrer i parkeringsarealer Rengering og gennemskylning
DRIFTSAKTIVITETER

Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn

Nr. Bygningsdel Meengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K

1 Gulvafleb og aflebsrar Bllcher Rengering og gennemskylning 2006 1ar 2.500,00| B

oprettet 11-04-2012 / rettet Aflab
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Bygningsdel: (52)1.01 Gulvafleb i kaelder
Lokalisering: P-kzeldre
Funktion: Aflebssystem

oprettet 11-04-2012 / rettet

Aflgb
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(52) Afleb og sanitet STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)1.02 Draenpumpebrgnde DR1 & DR2 Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Nederste kalder Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Aflebssystem, bortpumpning af vand
Indbygningsar: 2006
Mangde: 2 stk.
Teoretisk restlevetid: 50 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Dranpumpebrend til bortpumpning af vand fra bygningens omfangsdran Aktivitetsbeskrivelse:
Eftersyn af pumper og kontrol af olie.
Tilsyn med elektriske installationer.
Flydere renggres og brende spules.
Vedligeholdelseseftersyn udferes af uddannet personel.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Draenpumpe DR 1 1 stk. Bliicher, PE-flexbregnd @ 1300 x 1500 mm Vedligeholdelseseftersyn 2006 1ar service| B
m.pumper AP.35B.50.08.3
2 | Dreenpumpe DR 2 1 stk. Bliicher, PE-flexbrgnd @ 1000 x 1500 mm Vedligeholdelseseftersyn 2006 1ar service| B

m.pumper AP.35B.50.08.3

oprettet 11-04-2012 / rettet Draenpumpe
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(52) Aflgb og sanitet

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

BILE . ARG SR

{52) = PLAN NEDERSTE KALDER

ADREBSE. PURCLLENSHAVEN 5, FHEDERIKSBEAG

A o ETL

FIER. RORCELED

LUMALITET: KAELDERPLAN

PB SP

Olieudskiller

PLAN NEGERSTE WELDER

Bygningsdel:

Lokalisering:
Funktion:

(52)1.02 Draenpumpebrende DR1
& DR2

Nederste kzelder

Aflgbssystem, bortpumpning

af vand

oprettet 11-04-2012 / rettet

Draanpumpe
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(52) Aflgb og sanitet

STAMDATA OG TILSTAND

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (52)1.03 Gulvaflgb og vandlase
Lokalisering: Kzelderetager, ejendomskontor
Funktion: Afledning af vand
Indbygningsar: 2006

Mangde: stk. og lbm.

Teoretisk restlevetid: 20 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Aflgb i faellesrum

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte.

Aktivitetsbeskrivelse:

Jaevnlig oprensning og gennemspuling af gulvaflob og vandlase samt

efterfyldning af vandlase for at modvirke forstoppelse og lugtgener

Jaevnlig rengaring af aflebstragte og riste for at modvirke lugtgener

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Gulvaflgb i trapperum Bllicher, 153010316 Jaevnlig oprensning, evt. gennemspuling 01.04.06 2 mdr. 350,00 B
2 | Aflgbstragt og rist Bliicher, 153019530 Jeevnlig rengering 01.04.06 2 mdr. 350,00 B
3 Vandlase Bliicher, 153515526 Jeevnlig oprensning, evt. gennemspuling 01.08.06 6 mdr. 350,00 B
4 | Gulvaflgb i affaldsrum Bliicher, 153585316 Jaevnlig oprensning, evt. gennemspuling 01.04.08 2 mdr. 350,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet

GA og vandlase
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(52) Aflgb og sanitet T | _:"BEIL_L'EDDQKUMEMATIQN. - _ Faj:anCehaven_,- Frederiksberg
Bygningsdel: (52)1.03 Gulvafieb og vandlase
Lokalisering: Kalderetager, ejendomskontor
Funktion: Afledning af vand

oprettet 11-04-2012 / rettet GA og vandlase
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(52) Afleb og sanitet STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)1.05 Pumpebrend Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Nederste kalder Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Aflebssystem, behandling/fjernelse af olie fra

overfladevand i p-kaldre

Indbygningsar: 2006
Mzngde: 3 stk.
Teoretisk restlevetid: 50 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Pumpebrende til bortpumpning af vand fra bygningens kaldre Vedligeholdelseseftersyn af pumpers funktionalitet og kontrol af olie.
Tilsyn af elektriske installationer.
Flydere rengeres og branden spules.
Pumpe drift kontrolleres én gang arligt. Defekte pumper repares/udskiftes
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Pumpebrend 3 stk. PB SP1 PE-flexbrend @ 2000 x 1500 mm m/pumpe | Efterses og temmes 2006 1ar service| A

SV.044.CH1.EX

oprettet 11-04-2012 / rettet Pumpebrend
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(52) Afleb og sanitet BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg
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Bygningsdel: (52)1.05 Pumpebrand
Lokalisering: Nederste kalder
Funktion: Aflgbssystem, behandling/fjern-

nelse af olie fra overfladevand
i p-keeldre

oprettet 11-04-2012 / rettet

Pumpebrend
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STAMDATA OG TILSTAND

Fajancehaven, Frederiksberg

(52) Afleb og sanitet
Bygningsdel: (52)1.06 Sandfangsbrend
Lokalisering: Nederste kaelder
Funktion: Aflobssystem, opsamling af sand
Indbygningsar: 2006
Maengde: 1 stk.
Teoretisk restlevetid: 50 ar

Bygningsdelsheskrivelse:
Sandfangsbrgnd til opsamling af sand fra vandet for punmpebrand

Tilstandsbeskrivelse:

Bygningsdelen fremstar intakt.

Aktivitetsbeskrivelse:
Daksler og karme skal jevnligt rengeres og ber med mellemrum stryges med

kold asfalt eller lignende, sa de ikke ruster sammen.
Oprenses for blade, sand mv.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeslpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Sandfangsbrgnd 1 stk. UPO clean 1100 L vvs.nr. 223289101 Efterses og renses 2006 1ar 1.500,00f A

oprettet 11-04-2012 / rettet

Sandfangsbrend
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chaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (52)1.06 Sandfangshrand
B BT AGESLAREH ADRESSE. POHCEL/ENSHAVEN 5, PREDERIKSAERG “aien; VORCELAENSHAVER AP, LOKALITET: MAELDERPLAN ek o éh;?;;;?.x;u- LOka"sering: Nederste keelder
(52) - PLAN NEDERSTE K&ELDER Funktion: Aflgbssystem, opsamling af sand

PB SP
Olieudskiller
~Sandfang
~PB DR1

PB DR2—-rapi [| {1
=t

PLAN NEDERE TE WELDER

oprettet 11-04-2012 / rettet Sandfangsbrend
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STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

(52) Aflgb og sanitet
Bygningsdel: (52)5.01 Sanitet, handvask
Lokalisering: Toilet, ejendomskontor
Funktion: Vand, varme og sanitet
Indbygningsar: 2006
Mzangde: 1 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Handvask, armatur og afspzerringsventil under vask

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelen fremstar intakt.

Aktivitetsbeskrivelse:
Rengering af handvask efter behov med et surt ikke-ztsende rengeringsmiddel.
Pa forkromede overfalder ma der ikke benyttes skrappe rengeringsmidler
som f.eks. eddikesyre.
1-2 gange arligt eller efter behov, renses filter pa armatur for kalkaflejringer
og der kontrolleres for uteetheder (vanddryp). Utaetheder udbedres straks,
f.eks. ved udskiftning af pakninger.
Ventiler motioneres og kontrolleres for utaetheder

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Handvask 1 stk. If6, Cera 2322 hvid Rengaring 2006 1 uge Service| B
2 Armatur 1 stk. Barma, vvs.nr. 701923104 Rens filter, kontrol for dryp 2006 | 6 mdr. 50,00 B
3 | Afspzerringsventiler under vask 2 stk. vvs.nr. 744388053 Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 2006 | 6 mdr. 50,000 B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Handvask
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(52) Afleb og sanitet BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)5.01 Sanitet, handvask
Lokalisering: Toilet, ejendomskontor
Funktion: Vand, varme og sanitet

oprettet 11-04-2012 / rettet Handvask
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(52) Afleb og sanitet STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)5.02 Sanitet, WC Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Toilet, ejendomskontor Bygningsdelen fremstar intakt.
Funktion: Vand, varme og sanitet
Indbygningsar: 2006
Mangde: 1 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar
Bygningsdelsheskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
wC Rengering af WC efter behov med et surt ikke-ztsende rengeringsmiddel

samt toiletbarste.

Jeaevnlig kontrol for utaztheder (toilet Izber). Ved utaetheder udferes straks
reparationer.

Motionering af ventiler og kontrol for utaetheder.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 WC 1 stk. Ifo, Cera Renggring, kontrol for utsetheder 2006 | 6 mdr. Service| B
2 | Afspzerringsventil 1 stk. vvs.nr. 744388053 Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 2006 | 6 mdr. 50,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet wce
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(52) Aflgb og sanitet : BILLEDDOKUMENTATION ~ Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)5.02 Sanitet, WC
Lokalisering: Toilet, ejendomskontor
Funktion: Vand, varme og sanitet

oprettet 11-04-2012 / rettet WwWC
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(52) Afleb og sanitet

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:
Indbygningsar:

Mangde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:

(52)5.03 Sanitet, Bruser
Toilet, ejendomskontor

Vand, varme og sanitet
2006

1 stk.
25 ar

Brusearrangement inkl. blandingsbatteri

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelen fremstar intakt.

Aktivitetsbeskrivelse:
Jaevnlig rengering og afkalkning (afhangig af brug)
Vedligehold begr foretages af den enkelte bruger.
Pa forkromede overfalder ma der ikke benyttes skrappe renggringsmidler
som f.eks. eddikesyre.
Jaevnlig kontrol for utatheder (dryp). Utaeetheder udbedres straks, f.eks. ved
udskiftning af pakninger.
Motionering af temperaturindstilling

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjselpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Bruser 1 stk. B@rma lux vvs nr. 725714104 Jaevnlig afkalkning 2006 | 6 mdr. Service| B
2 | Blandingsbatteri 1 stk. B@rma vvs nr. 722230104 Jeevnlig afkalkning 2006 | 6 mdr. Service| B
3 Brusesast 1 stk. A10 crom vvs nr. 737619104 Jaevnlig afkalkning, motionering af temperaturindstilling 2006 | 6 mdr. 100,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Bruser
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(52) Aflsbogsanitet  BILLEDDOKUMENTATION  Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (52)5.03 Sanitet, Bruser
Lokalisering: Toilet, ejendomskontor
Funktion: Vand, varme og sanitet

oprettet 11-04-2012 / rettet Bruser
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(52) Afigb og sanitet STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (52)5.04 Sanitet, Kekkenvask og udslagsvask Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Kekken, ejendomskontor og teknikrum Bygningsdelen fremstar intakt.
Funktion: Vand, varme og sanitet
Indbygningsar: 2006
Meaengde: 1 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar

Aktivitetsbeskrivelse:
Bygningsdelsbheskrivelse: Jaevnlig rengering, afkalkning og rensning af filter (afhangig af brug)
Kekken- og udslagsvask inkl. blandingsbatteri, m.m. Kontrol for utaetheder (dryp)
Motionering af afsparringsventiler under vask
Rengegres efter behov med et surt ikke-etsende rengeringsmiddel.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Kekkenvask 1 stk. Trinette Jaevnlig rengaring 2006 Service| B
2 | Blandingsbatteri 1 stk. Jeevnlig afkalkning, rensning af filter, kontrol for dryp 2006 | 6 mdr. Service| B
3 | Vandlas under kekkenvask 1 stk. Renses efter behov 2006 500,00 B
4 | Afspeerringsventil under vask 1 stk. vvs nr. 744388053 Motionering af ventilerne, kontrol af utastheder 2006 | 6 mdr. 100,00| B

oprettet 11-04-2012 / rettet Kekkenvask
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(52) Aflob og sanitet BILLEDDOKUMENTATION | Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (52)5.04 Sanitet, kekkenvask
og udslagsvask

Lokalisering: Kokken, ejendomskontor og
teknikrum

Funktion: Vand, varme og sanitet

oprettet 11-04-2012 / rettet Kakkenvask
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(53) Vand STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (53)1.01 Vand Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Teknikrum og feellesomrader Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Vand, varme og sanitet
Indbygningsar: 2006
Meaengde:
Teoretisk restlevetid: 12-30 ar

Aktivitetsbeskrivelse:

Bygningsdelsbeskrivelse: Aflzesning af vandforbrug
Vandur leveres af offentligt vaerk Renholdelse
Vanddistribution til hele ejendommen Motionering af ventiler

Udslamning af varmtvandsbeholder

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjselpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Vandur 1 stk. Leveres af offentligt veerk Aflzesning af vandforbrug 2006 Service| A
2 | Varmtvandsbeholder 1stk. | Reflex, 1000 Itr. Tilse anode, rense beholder for slam, udskifte anode 2007 1ar Service| B

efter behov
3 Vandrer i fazllesomrader

Afspeerringsventil 3 stk. vvs nr. 418117 Motionering ventiler, kontrol for utsetheder 2006 | 6 mdr. 250,00 B
4 | Trykforegeranleeg 1 stk. Grundfos Motionering ventiler, kontrol af tryk pa installation 2006 | 6 mdr. 250,00 B
5 | Afspzerringsventil udv. taphane vvs nr. 418117 Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 2006 | 6 mdr. 250,00 B

oprettet 11-04-2012 [ rettet Vand
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(53) Vand BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (53)1.01 Vand
Lokalisering: Teknikrum og feellesomrader

Funktion: Vand, varme og sanitet

oprettet 11-04-2012 / rettet Vand
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(56) Varme STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (56)1.01 Varme Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Teknikrum og faellesomrader Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Vand, varme og sanitet
Indbygningsar: 2006
Mangde:
Teoretisk restlevetid: 10 - 40 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Varmedistribution til hele ejendommen Aflesning af varmeforbrug

Renholdelse
Motionering af ventiler

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeslpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Varmemaler 1 stk. Afleesning af varmeforbrug 2006 service| A
2 | Varmergr i feellesomrader
Afspeerringsventil Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 2006 | 6 mdr. 250,00| B
3 | Afsparringsventil i teknikrum vvs nr. 418117 Motionering ventiler, kontrol for uteetheder 2006 | 6 mdr. 250,00 B
4 Gulvvarme i trappeopgange
Afspeerringsventil 7 stk. vvs nr. 418117 Motionering ventiler, kontrol for utaetheder 2006 | 6 mdr. 250,00 B
Returventil 7 sk. Danfoss Motionering ventiler, kontrol for utaetheder 2006 | 6 mdr. 250,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet Varme
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(56) Varme

BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (56)1.01 Varme
Lokalisering: Teknikrum og faellesomrader
Funktion: Vand, varme og sanitet

oprettet 11-04-2012 / rettet

Varme
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(57) Ventilation STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (57)1.02 Udsugningsaggregater Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: | tagrum Bygningsdelene fremstar intakte, men med stejproblemer flere steder

| ventilationsrum i trappeopgang over
affaldsskakte i h.h.t. tegning

Funktion: Udsugning
Indbygningsar: 2006
Mangde: 22 stk.
Teoretisk restlevetid: 20 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Udsugning fra bad Servicering, reparationer og udskiftning af sliddele

Udsugning fra affaldsskakt.
Udsugning fra parkeringskalder

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 Udsugningsanlzeg for bad/toilet- 6 stk. Lindab, type IRE-160C, boksventilator Funktionstest, kontrol af lejer og rengaring 2006 | 6 mdr. service| B
ter 1 stk. Exhausto DTH 160-4-1, boksventilator Eventuelle dele til udskiftning efter regning 2006 | 6 mdr. 3.500,00
2 | Udsugningsanleeg for kakken 7 stk. Exhausto BESB 400/315/250-4-1 MGE, Funktionstest, kontrol af lejer og rengaring 2006 | 6 mdr. service| B
og bad/toiletter boksventilator Eventuelle dele til udskiftning efter regning 2006 | 6 mdr. 3.500,00
3 | Udsugningsanleeg for affaldsskakt| 7 stk. Lindab, CBU-160 kanalventilator 2006 | 6 mdr. service| B
Udsugningsanleeg for P-keelder 1 stk. NB-ventilation type NB 46 vent Funktionstest, kontrol af lejer og rengering 2006 | 6 mdr. service| B
Eventuelle dele til udskiftning efter regning 4.000,00

oprettet 11-04-2012 / rettet Udsugning
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(57) Ventilation

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (57)1.02 Udsugningsaggregater
Lokalisering: I tagrum
Funktion: affaldsskakte i h.h.t. tegning

oprettet 11-04-2012 / rettet

Udsugning
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(58) VVS-anlaeg, Bygning evrige

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:
Indbygningsar:

Mzaengde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsheskrivelse:
Sprinkleranlaeg

(58)1.01 Sprinkleranlaeg
Sprinklercentral i kaelder

Sprinkling af P-kzlder

2006
1 anlaeg
50 ar

Tilstandsbeskrivelse:

Bygningsdelen fremstar intakt.

Aktivitetsbeskrivelse:

1 ugentlig afprevning iflg. DBI's forskrifter skal foretages
af instrueret mandskab. Ved driftsstop eller utaetheder
tilkaldes aut. sprinklerfirma.

Instruks om ugentlig afprevning forefindes i skab i
sprinklerrum.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjaelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Sprinkleranlaeg 1 stk. Afprgvning 2006 | 1uge service| A
Renholdelse og kontrol af uteetheder 2006 service| B
Eventuelle dele til udskiftning efter regning 09.02.06 1ar 2.500,00f B
oprettet 11-04-2012 / rettet Sprinkling
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(58) VVS-anlaeg, Bygning gvrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
s Bygningsdel: (58)1.01 Sprinkleranlzg
Lokalisering: Sprinklercentral i kalder
Funktion: Sprinkling af P-kaelder

oprettet 11-04-2012 / rettet Sprinkling
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(58) VVS-anlag, Bygning ovrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (58)1.02 Slangevinderskabe Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Alle kzelderetager Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Brandbekampelse
Indbygningsar: 2006
Mangde: 12 stk.
Teoretisk restlevetid: 50 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Brandskab med vandfyldt slange 1 mdl. eftersyn og 1 arlig afprevning.

Tathedspravning hvert 5. ar.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjzelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
i) Brandslangeskabe 12 stk. | Venti brandskab type 4 Eftersyn 01.02.07 1 mdr. service| D
Afpravning 01.02.07 1ar service| D
Teethedsprevning 01.02.077 5ar service| D
Renholdelse service| B

oprettet 11-04-2012 / rettet Slangevinder
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(58) VVS-anleeg, Bygning evrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (58)1.02 Slangevinderskabe
Lokalisering: Alle kaelderetager
Funktion: Brandbekampelse

oprettet 11-04-2012 / rettet Slangevinder




(
05 Bygningsdelskort.xls

(63) Lavspandingsanlaeg STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (63)2.01 Hovedtavle, malertavler og ejendomstavler Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: @verste kalder, herunder tavlerum Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Forsyning for hele Fajancehaven

Malertavler maler forbrug i de enkelte lejlgheder

Indbygningsar: 2006
Maengde: 1 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar
Bygningsdelsheskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Fabrikat: DLK Se tekniske specifikationer.
Type: TABULA og HAGER Ved driftssvigt kontakt autoriseret el-installater.

Ue Hovedkredse: 3 x 400/230 V
Mazrkestrem: 400 A
Anlzgshetegnelse: Hovedtavle H1.0

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjselpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Hovedtavle 1 stk. DLK - Type TABULA - H1.0 223K4904 Se tekniske specifikationer. 2006 | 3 mdr. 500,00 B
01.06.06
2 Malertavler 8 stk. DLK - Type TABLA Se tekniske specifikationer. 2006 | 3 mdr. 1.000,00f B
01.06.06
3 | Ejendomstavler 4 sk. DLK - Type TABLA og HAGER FW41 Se tekniske specifikationer. 2006 | 3 mdr. 500,00 B
01.06.06

oprettet 11-04-2012 / rettet Eltavler
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(63) Lavspaendingsanlag BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (63)2.01 Hovedtavle, malertavler
og ejendomstavler

Lokalisering: @verste kaelder, herunder tavlerum

Funktion: Forsyning for hele Fajancehaven

oprettet 11-04-2012 / rettet Eltavler
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(64) Elektronik og svagstremsanlaeg STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (64)3.01 Ned- og panibelysning Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: P-kzlder Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Anvisning flugtveje samt orienteringsbelysning
Indbygningsar: 2006
Mzaengde: 7 stk.
Teoretisk restlevetid: 20 ar

Levetid batterier ca. 4 ar

Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Flugtvejsarmatur med 8 W lysror Afprevning af batterier
Orienteringsbelysning med 24 W PL/2G11 Udskiftning af lysstofrer efter behov
Rengering
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
2006
1 | Flugtvejsarmatur x stk. Safe-light - SL-ELETTRA BSA/1INC/10 Afpravning batterier 01.03.06 3 mdr. 3.600,00f A
x stk. Safe-light - SL-ELETTRA BSA/1NC/2 Afpravning batterier 01.03.06 3 mdr. 3.600,00( A
Udskiftning lysstofrar efter behov 01.06.06 3ar 250,00
Rengaring service| B
2 Panikbelysningsarmatur x stk. Safe-light - SL-ELETTRA U24/INC Afprevning batterier 01.06.06 3 mdr. 3.600,00) A
Rengearing service| B

oprettet 11-04-2012 / rettet Ngd-panik
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(64) Elektronik og svagstremsanlaeg BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (64)3.01 Ned- og panibelysning

Lokalisering: P-kaelder

Funktion: Anvisning flugtveje samt
orienteringsbelysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Ned-panik
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(64) Elektronik og svagstremsanlseg STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (64)6.01 Dertelefonanlaeg Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Udvendigt ved hoveddgre Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Betjening af derlas og kommunikation
Indbygningsar: 2006
Mzngde: 7 stk.
Teoretisk restlevetid: 20 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
2-trads BUS mikrofon/hgjtalermodul max. 64 video/100 audio Overflader afterres med syrefri olie

Evt. overfladerust kan normalt fijernes med en klud med syrefri olie.
Se drift og vedligehold fra producent.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Dartelefon 7 stk. Scantron - Type Lippert Aftarring med syrefri olie 2006 | 1 mdr. service| B/C
01.04.06
Reparationer 2009 3ar 1.000,00| B/C

oprettet 11-04-2012 / rettet Dartlf.
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(64) Elektronik og svagstremsanlaeg BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (64)6.01 Dertelefonanlaeg
Lokalisering: Udvendigt ved hoveddgre
Funktion: Betjening af derlas og

kommunikation

oprettet 11-04-2012 / rettet Dortlf.
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(66) Transportanleaeg ~ STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (66)1.01 Elevatorer Tilstandsbeskrivelse:

Lokalisering: | trappeopgange Bygningsdelene fremstar intakte.

Funktion: Transport af personer og varer

Indbygningsar: 2006

Mangde: 7 stk.

Teoretisk restlevetid: 50 ar

Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsheskrivelse:
Elevatorer med 6-7 stop til transport af max. 8 personer eller 630 kg Lovpligtigt manedligt eftersyn
Elevatorstol: 1100 x 1400 mm Alm. rengering af elevatorstol indv. og elevatordere i hht. vejledning
Elevatorder: 900 x 2000 mm fra Omega Elevatorer A/IS

Fplg producentens anvisninger. Vedligholdelse skal altid foretages af dertil
egnet personel.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeslpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Elevator 7 stk. Omega MER 810 Lovpligtigt manedligt eftersyn 2005 | 1 mdr. service| A
25.08.05
2 | Elevatorstol 7 stk. Omega MER 810 Rengaring 1ar service| B
3 Belysning foran elevatordere 90stk. Spots med LED-lyskilder Udskiftning af pasrer efter behov/arlige reparationer 1ar 900,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet Elevator




i ( - L)

05 Bygningsdelskort.xls

(66) Transportanlaeg BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (66)1.01 Elevatorer
Lokalisering: | trappeopgange
Funktion: Transport af personer og varer

oprettet 11-04-2012 / rettet Elevator
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(68) El-anlaeg bygning, avrige

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:

Lokalisering: Keldre
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mzaengde: 265 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar

Bygningsdelsheskrivelse:
Grundbelysning i kaldre placeret under betondaek

(68)1.01 Grundbelysning i kaeldre

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte.

Aktivitetsbeskrivelse:
Rengering og afterring af armaturer.
Belysningsfunktion kontrolleres jeevnligt ca. én gang om méaneden. Defekte
parer, lysstofrer m.v. udskiftes Izbende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER

Prioriteringskategorier: (K)

(A). Oprettende (skal)

(B). Afhjeelpende (bar)

(C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed {skal)

(E). Eftersyn

Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
i1 Grundbelysning i keeldre 177 stk. | Glamox GPV2 136 HF - 1 x 36 W T8, standard Rengering og aftgrring af armaturer. 2006 | 3 mdr. service| B
farve med klar afskaermning Udskiftning af lysstofrar efter behov/arlige reparationer 01.06.0§ 1 ar 3.550,00| B

2 | Grundbelysning i keeldre 88 stk. | Glamox GPV2 258 HF - 1 x 58 W T8, standard Rengering og aft@rring af armaturer. 2006 | 3 mdr. service| B
farve med klar afskaarmning Udskiftning af lysstofrar efter behov/arlige reparationer 01.06.0§ 1ar 1.750,00( B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning i kaeldre
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(68) El-anlaeg bygning, gvrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (68)1.01 Grundbelysning i kaeldre
Lokalisering: Kaldre
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning i keeldre
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(68) El-anlaeg bygning, ovrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.02 Grundbelysning i pulterrum Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Pulterrum i kaeldre Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Maengde: 87 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Grundbelysning i pulterrum placeret under betondaek

Aktivitetsbeskrivelse:
Rengegring og afterring af armaturer.
Belysningsfunktion kontrolleres javnligt ca. én gang om maneden. Defekte
paerer, lysstofrer m.v. udskiftes lebende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Grundbelysning i pulterrum 87 stk. | Glamox GPV2 118 HF - 1 x 18 W T8, standard Rengaring og afterring af armaturer. 2006 | 3 mdr. service| B
farve med klar afskeermning Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer  |01.06.06 1 ar 1.750,00| B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning i pulterrum
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(68) El-anlaeg byg:-n--i-'ng, ovrige

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:
Funktion:

(68)1.02 Grundbelysning i pulterrum
Pulterrum i kaeldre

Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning i pulterrum
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(68) El-anlaeg bygning, gvrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.03 Trinbelysning i trappeopgange mm, Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Trappeopgange og ejendomskontor Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mzengde: 248 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsheskrivelse:
Trinbelysning i trappeopgange placeret over trappetrin - indmuret i element- Rengearing og afterring af armaturer.
udsparinger (placeret i trappeopgange + udv. trappe ved gavl ved opgang 5A) Belysningsfunktion kontrolleres jaevnligt ca. én gang om maneden. Defekte
Lyskilde: 1 x 9 W fx PL-59 eller Osram Dulux-s-9 W paerer, lysstofrer m.v. udskiftes Isbende. Arlige reparationer.
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeslpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 Trinbelysning i trappeopgange 238 stk. | LK - type ML m. fatning G23 - 9W Rengering og aftarring af armaturer. 2006 | 3 mdr. service| B
@vrig belysning i trappeopgange 16 stk. Udskiftning af peerer efter behov/arlige reparationer 01.06.06 1ar 5.500,00| B
Loft i ejendomskontor 4 stk.
Loft i toilet i ejendomskontor 2 stk.

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning i trapperum
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(68) El-anlaeg bygning, evrige : BILLEDDOKUMENTATION | Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (68)1.03 Trinbelysning i trappe-
opgange mm.

Lokalisering: Trappeopgange og ejendomskontor

Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning i trapperum
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(68) El-anleeg bygning, gvrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.04 Udendersbelysning Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Portgennemgang Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mangde: 8 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Indmuret i veeg i portgennemgang Rengering og afterring af armaturer.
Farve: standard med sandblast afskaermning Belysningsfunktion kontrolleres javnligt ca. én gang om maneden. Defekte
Lyskilde: 1 x 35 W T5 parer, lysstofrar m.v. udskiftes Isbende. Arlige reparationer.
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Udendgrsbelysning 8 stk. Light Makers - LM - type Z-line Rengegring og aftarring af armaturer. 2006 | 3 mdr. service| B
Udskiftning af lysstofrar efter behov/arlige reparationer  |01.06.0§ 1 ar 150,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Udendgrsbelysning
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(68) El-anlzeg f-b:yg.:n.ign_g_,- ovrige

'BILLEDDOKUMENTATION

__ Féjanc‘;ehav'en-,. Frédefikéberg

Bygningsdel: {68)1.04 Udendgrsbelysning
Lokalisering: Portgennemgang
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet

Udendgrsbelysning
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(68) El-anleeg bygning, gvrige

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (68)1.05 Belysning - indgangspartier
Lokalisering: Trappeopgange A+ C

Funktion: Belysning

Indbygningsar: 2006

Mazngde: 6 stk.

Teoretisk restlevetid: 30 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Placeret i udsparinger i veegge i trappeopgange: 5A (4 stk.), 5C (2 stk.)

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte.

Aktivitetsheskrivelse:
Rengering og afterring af armaturer. ;
Belysningsfunktion kontrolleres jeevnligt ca. €n gang om maneden. Defekte
paerer, lysstofrer m.v. udskiftes Iebende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjaelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Maengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 Belysning - indgangspartier 6 stk. Fagerhult - Basic T5 - 1 x 49 W Rengering og aftagrring af armaturer. 2006 | 3 mdr. service| B
Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer  |01.06.06 1 ar 100,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning indgangspartier
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(68)" El-anlaeg bygning, ovrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.05 Belysning - indgangspartier
Lokalisering: Trappeopgange A + C
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning indgangspartier
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(68) El-anlzeg bygning, evrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.06 Darbelysning i trappeopgange Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Trappeopgange over dare til lejligheder Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mzangde: 73 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar

Bygningsdelsbeskrivelse:
Placeret i underside derkarm
1 x 18 W grundarmatur med lgs glasplade

Aktivitetsheskrivelse:
Rengering og afterring af armaturer og glasplader

Belysningsfunktion kontrolleres javnligt ca. én gang om maneden. Defekte
paerer, lysstofrer m.v. udskiftes lgbende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjselpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris
1 Darbelysning i opgange 73 stk. | Thorn-AS 118 - 1 x 18 W grundarmatur Rengering og aftarring af armaturer og glasplader 2006 | 3 mdr. service
Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer  |01.06.06 1 ar 1.450,00

oprettet 11-04-2012 / rettet

Darbelysning i opgange
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(68) El-anlaeg bygning, svrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.06 Derbelysning i
trappeopgange
Lokalisering: Trappeopgange over dare til
lejligheder
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Darbelysning i opgange
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(68) El-anlaeg bygning, gvrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.07 Belysning pa udv. trapper Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Pa vagge ved udv. trappe T01 + udv. kaeldertrappe Bygningsdelene fremstar intakte.

ved opg. 5A og 5H

Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mangde: 13 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar
Aktivitetsbeskrivelse:
Bygningsdelsbeskrivelse: Rengering og aftarring af armaturer
Vandalsikret vaagarmatur i aluminium Belysningsfunktion kontrolleres jeevnligt ca. én gang om maneden. Defekte
paerer, lysstofrer m.v. udskiftes lebende. Arlige reparationer.
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Belysning pa udv. trapper 13 stk. | Glamox - ALFA 30-22 - Silver Rengering og aftarring af armaturer 2006 | 3 mdr. service| B
Udskiftning af paerer efter behov/arlige reparationer 01.06.068 1 ar 250,00f B

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning udv. trapper
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ige ' _Féj;éncéha\}en, F‘rede_ri-’RSberg

Bygningsdel: (68)1.07 Belysning pa udv. trapper
Lokalisering: Pa vagge ved udv. trappe T01 +

udv. keeldertrappe ved opg. 5A og 5H
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning udv. trapper
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(68) El-anlaeg bygning, evrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.08 Belysning ved trappe T02 Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: P4 vaeg ved spindeltrappe T02 Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mangde: 3 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar

Bygningsdelsheskrivelse:
Placeret ved spindeltrappe T02
Lyskilde: 1 x 58 W

Aktivitetsbeskrivelse:
Renggring og afterring af armaturer
Belysningsfunktion kontrolleres jeevnligt ca. én gang om méaneden. Defekte
paerer, lysstofrer m.v. udskiftes Isbende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 Belysning ved trappe T02 3 stk. Glamox - GPV2 158 HF - standard farve med Rengering og afterring af armaturer 2006 | 3 mdr. service| B
klar afskeermning Udskiftning af lysstofrer efter behov/arlige reparationer 01.06.08 1ar 50,00) B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning trappe T02
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(68) El-anlaeg bygning, avrige ' BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.08 Belysning ved trappe T02
Lokalisering: P4 vaeg ved spindeltrappe T02
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 [ rettet Belysning trappe T02
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(68) El-anlaeg bygning, evrige STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.09 Belysning - indgangsparti loft Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Loft i indgangsparti - opgang 5A Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Belysning
Indbygningsar: 2006
Mzengde: 2 stk.
Teoretisk restlevetid: 30 ar
Bygningsdelsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse:
Loftsarmatur i aluminium med natureloxeret overflade Rengering og afterring af armaturer
Lyskilde: T5 Belysningsfunktion kontrolleres jaevnligt ca. én gang om maneden. Defekte

peaerer, lysstofrer m.v. udskiftes lebende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (ber) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Belysning - indgangsparti loft 2 stk. Fagerhult - Notor G2 - loft opal 1 x 28 W Rengering og afterring af armaturer 2006 | 3 mdr. service| B
Udskiftning af lysstofr@r efter behov/arlige reparationer 01.06.06 1 ar 50,00, B

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning indgang loft 1
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(68) El-anlaeg bygning, ovrige BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (68)1.09 Belysning - indgangsparti loft
Lokalisering: Loft i indgangsparti - opgang 5A
Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet Belysning indgang loft 1
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(68) El-anlaeg bygning, @vrige

STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:
Indbygningsar:

Mzengde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:
Loftsarmatur - downlight

(68)1.10 Belysning - indgangsparti loft

Loft i indgangsparti - opgang 5B, 5E, 5F, 5G, 5H Bygningsdelene fremstar intakte.

Belysning

2006
5 stk.
30 ar

Tilstandsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse:
Rengering og afterring af armaturer
Belysningsfunktion kontrolleres jaevnligt ca. én gang om maneden. Defekte
peerer, lysstofrer m.v. udskiftes Iebende. Arlige reparationer.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bor) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzngde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Belysning - indgangsparti loft 5 stk. Solar-Hony - 2 x 18 W EL Renggring og aftarring af armaturer 2006 | 3 mdr. service| B
Udskiftning af peerer efter behov/arlige reparationer 01.06.0§4 1 ar 100,00, B

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning indgang loft 2
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(68) El-anleeg bygning, avrige

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (68)1.10 Belysning - indgangsparti loft
Lokalisering: Loft i indgangsparti - opgang 5B, 5E,
5F, 5G, 5H

Funktion: Belysning

oprettet 11-04-2012 / rettet

Belysning indgang loft 2
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(70) Inventar, terraen

STAMDATA OG TILSTAND

Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel:
Lokalisering:

Funktion:
Indbygningsar:

Mangde:
Teoretisk restlevetid:

Bygningsdelsbeskrivelse:

(70)3.01 Postkasser
| trappeopgange og ved vicevart

Postkasser

2006
74 stk.
25 ar

Vaeghangte postkasser med pulverlakeret overflade

Ruko cylindre

Tilstandsbeskrivelse:
Bygningsdelene fremstar intakte.

Aktivitetsbeskrivelse:

Renggring og afterring af armaturer med syrefri olie

Kontrolleres jeevnligt for defektheder. Reparationer udferes efter behov.

DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Athjselpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mangde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Postkasser x stk. Eden Park - berstet rustfri stalfront Rengaring og afterring af postkasser med opvredet
klud 2006 | ugentl. service| B
Reparation / udskiftning, 10 % 5ar 1.700,00| A
oprettet 11-04-2012 / rettet Postkasser




(70) Inventar, terraen

05 Bygningsdelskort.xls

BILLEDDOKUMENTATION

Fajancehaven, Frederiksberg

oprettet 11-04-2012 / rettet

Bygningsdel:
Lokalisering:

| trappeopgange og ved vicevaert
Funktion: Postkasser

(70)3.01 Postkasser

Postkasser



05 Bygningsdelskort.xls

(78) @Qvrigt inventar STAMDATA OG TILSTAND Fajancehaven, Frederiksberg
Bygningsdel: (78)1.01 Kekkenelementer Tilstandsbeskrivelse:
Lokalisering: Ejendomskontor Bygningsdelene fremstar intakte.
Funktion: Opbevaring
Indbygningsar: 2006
Maengde: 2 stk.
Teoretisk restlevetid: 25 ar

Aktivitetsbeskrivelse:

Bygningsdelsbeskrivelse: Rengering og afterring af korpus, lager og bordplade
Kokkenelementer inkl. lager Rengering og oliering af haangsler
DRIFTSAKTIVITETER
Prioriteringskategorier: (K) (A). Oprettende (skal) (B). Afhjeelpende (bar) (C). Forebyggende (kan) (D). Sikkerhed (skal) (E). Eftersyn
Nr. Bygningsdel Mzengde Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Kekkenelementer og lager 2 stk. Svane Unik Rengering og afterring af kekkenelementer med 2006

opvredet klud ugentl. service| B
Rengering og oliering af haengsler 2006 1ar 250,00 B

oprettet 11-04-2012 / rettet Kokken i ejendomskontor



( (

05 Bygningsdelskort.xls

(78) @vrigt inventar

BILLEDDOKUMENTATION ' Fajancehaven, Frederiksberg

Bygningsdel: (78)1.01 Kekkenelementer
Lokalisering: Ejendomskontor
Funktion: Opbevaring

oprettet 11-04-2012 / rettet

Kekken i ejendomskontor




05 Bygningsdelskort.xls

Serviceaftaler total

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel 2/3 il CBS Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Generelt * Domus Administration Ejendomsadministration 112.500,00
2 Generelt Assurancepartner Forsikring 97.000,00
3 Generelt Kresten Foged Revision 21.400,00
4 Generelt Amalex Advokater Advokatbistand 32.500,00
5 | Generelt, fllesarealer Alliance+ Renggring 1uge | 258.000,00
6 P-keelder X M2Clean Rengering 1 kvt. 30.000,00
T Generelt (inkl. opvarmning X Ista Varme-/vandregnskab 1ar 25.000,00

(rampe til P-kaelder)
8 Generelt Ai-gruppen as Energistyring 8.000,00
9 | Ruder Anders Andersen Vinduespolering 1 mdr. 32.000,00

10 | Lase inkl. div. derpumper AH Lase Service ? 4.400,00
11 | Renovation Mobilsug Renovation, leje 155.000,00
12 | Pumper % Grundfoss Serviceeftersyn 1ar 8.600,00

/tilkald

13 | VVS/varmecentral Neubert Service 6 mdr. 7.200,00
14 | Ventilation X Glenco Service 6 mdr. 31.000,00
15 | Sprinkling X Glenco Service 1ar inkl.
16 | Slangevinderskabe i P-kzelder X Dansk Brandteknik Service (2 aftaler) - trykpravning/rensning 6 mdr. 18.000,00

oprettet maj 2012 / rettet

Serviceaftaler total




05 Bygningsdelskort.xls

Serviceaftaler total BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Nr. Bygningsdel Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
17 | Port til P-keelder X Nassau Porte Service ekskl. materialer 6 mdr. 33.000,00
Tilkald tilkald 700,00
18 | Elevatorer Omega Lovpligtigt tilsyn 1ar 99.300,00
Tilkald Hilkald 8.000,00
|___|_Samlet belab til vedligeholdelse, indeks 128,5 | | | 981.600,00] |

oprettet maj 2012 / rettet Serviceaftaler total




( ( fi Y
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05 Bygningsdelskort.xls
Serviceaftaler Fajancehaven Fajancehaven, Frederiksberg
Nr. Bygningsdel 2/3til CBS Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
1 Generelt X Domus Administration Ejendomsadministration 37.500,00
2 Generelt Assurancepartner Forsikring 97.000,00
3 Generelt Kresten Foged Revision 21.400,00
4 Generelt Amalex Advokater Advokatbistand 32.500,00
5 Generelt, fallesarealer Alliance+ Rengearing 1uge | 258.000,00
6 P-keelder X M2Clean Renggring 1 kvt. 10.000,00
7 | Generelt (inkl. opvarmning X Ista Varme-/vandregnskab 1ar 8.333,33
(rampe til P-keelder)
8 Generelt Ai-gruppen as Energistyring 8.000,00
9 Ruder Anders Andersen Vinduespolering 1 mdr. 32.000,00
10 | Lase inkl. div. derpumper AH Lase Service ? 4.400,00
11 | Renovation Mobilsug Renovation, leje 155.000,00
12 | Pumper X Grundfoss Serviceeftersyn 1 ar 2.866,67
ftilkald
13 | VVS/varmecentral Neubert Service 6 mdr. 7.200,00
14 | Ventilation X Glenco Service 6 mdr. 10.333,33
15 | Sprinkling X Glenco Service 1ar inkl.
16 | Slangevinderskabe i P-keelder X Dansk Brandteknik Service (2 aftaler) - trykprgvning/rensning 6 mdr. 6.000,00

oprettet maj 2012 / rettet

Serviceaftaler FH




05 Bygningsdelskort.xls

Serviceaftaler Fajancehaven BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Nr. Bygningsdel Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.9ang| Interval Pris K
17 | Port til P-kzelder 57 Nassau Porte Service ekskl. materialer 6 mdr. 11.000,00
Tilkald tilkald 233,33
18 | Elevatorer Omega Lovpligtigt tilsyn 1ar 99.300,00
Tilkald ftilkald 8.000,00
[ | samlet belgb til vedligeholdelse, indeks 128,5 I | | 809.066,67] |

oprettet maj 2012 / rettet Serviceaftaler FH




05 Bygningsdelskort.xls

Serviceaftaler CBS

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel 23 il CBS Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang | Interval Pris K
1 Generelt X Domus Administration Ejendomsadministration 75.000,00
2 Generelt Assurancepartner Forsikring
3 | Generelt Kresten Foged Revision
4 | Generelt Amalex Advokater Advokatbistand
5 | Generelt, faellesarealer Alliance+ Renggring 1 uge
6 | P-keelder X M2Clean Rengering 1 kvt. 20.000,00
7 | Generelt (inkl. opvarmning % Ista Varme-/vandregnskab 1ar 16.666,67

(rampe til P-keelder)
8 | Generelt Ai-gruppen as Energistyring
9 | Ruder Anders Andersen Vinduespolering 1 mdr.

10 | Lase inkl. div. derpumper AH Lase Service 7
11 | Renovation Mobilsug Renovation, leje
12 | Pumper X Grundfoss Serviceeftersyn 1ar 5.733,33

ftilkald

13 | VVS/varmecentral Neubert Service 6 mdr.

14 | Ventilation X Glenco Service 6 mdr. 20.666,67
15 | Sprinkling X Glenco Service 1ar inkl.
16 | Slangevinderskabe i P-kaslder X Dansk Brandteknik Service (2 aftaler) - trykpravning/rensning 6 mdr, 12.000,00

oprettet maj 2012 / rettet

Serviceaftaler CBS




05 Bygningsdelskort.xls

Serviceaftaler CBS BILLEDDOKUMENTATION Fajancehaven, Frederiksberg
Nr. Bygningsdel Fabrikat, type eller materiale Aktivitet 1.gang| Interval Pris K
17 | Port til P-keelder X Nassau Porte Service ekskl. materialer 6 mdr. 22.000,00
Tilkald tilkald 466,67
18 | Elevatorer Omega Lovpligtigt tilsyn 1ar
Tilkald Milkald

|___| Samlet belgb til vedligeholdelse, indeks 128,5 | | | 172.53333] |

oprettet maj 2012 / rettet Serviceaftaler CBS




Vedligeholdelsesbudget OVERSIGT SAMLET VEDLIGEHOLDELSE Fajancehaven, Frederiksberg
Nr. Bygningsdel Aktivitet Pris |Interval| 2.012 2.013 2.014 2.015 2,016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

(21)3.01 Facader, blank mur Eftersyn og evt. reparationer 500 1ar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(22)2.01 Indervaegge Eftersyn 1.000( 2ar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
(23)1.01 Daek i P-keelder Eftersyn for beskadigelser 500 2ar 500 500 500 500 500
(24)1.01 Keeldertrapper udvendige| Eftersyn for nedbrydning 500 2ar 500 500 500 500 500

Afrensning 500| 1ar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500}
(24)3.01 Trapper i trappeopgange | Overfladebehandling 50.000{ 9ar 50.000

Eftersyn for revner 500 1ar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500]
(26)2.01 Altaner og terrasser Eftersyn for revner 500| 1ar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(28)1.01 Bjeslker og sajler Eftersyn for revner 500 2ar 500 500 500 500 500
(31)0.01 Vinduer og udv. dere
(31)3.01 Port til P-kzelder Rep./udskiftning motor 10.000{ 10ar 10.000
(31)8.01 Lasesystem Kontrol, justering, smaring 2.000( 1ar 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(31)8.02 Fuger Kontrol af teethed 2.000| 1ar 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(32)1.01 Branddgre Efterspeending og smaring 10.000( 1ar 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
(33)1.01 Membran over P-keelder
(37)2.01 Ovenlys i trapper lakering/maling 20.000( 10ar 20.000
(42)0.01 Indv. vaeg-/loftover-

flader i feellesrum Malerbehandling 164.000| 8ar 164.000

(44)4.01 Matter Rengaring Service| 1ar
(47)1.01 Tage, overflader Eftersyn og rensning 4.000( 1ar 4.000 4.000 4.000 4,000 4,000 4.000 4,000 4.000 4.000 4.000
(50)1.01 Nedgangsbrande Oprensning og spuling, mm. 2.5000 1ar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500(
(50)1.02 Olieudskiller Serviceeftersyn og temning Service| 3 mdr.
(51)2.01 Skraldesug Leje og vedligehold Service| 1ar
(52)1.01 Gulvaflgb i keelder 2.500( 1ar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
(52)1.02 Dreenpumpebrende Serviceeftersyn Service| 1ar
(52)1.03 Gulvafleb og vandlase Oprensning og spuling 7.000) 1ar 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
(52)1.05 Pumpebrand Serviceeftersyn og spuling Service| 1ar
(52)1.06 Sandfangsbrand Eftersyn og rensning 1.500{ 1ar 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
(52)5.01 Sanitet, handvask Rensning filter, motion. ventiler 200| Aar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
(52)5.02 Sanitet, WC Motionering ventiler 100| 1ar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
gi{:é;ﬁ;’::ﬁ'ﬁ;:::i:’?h°'delse’ s 36.300| 33.800| 200.300| 83.800| 66.300| 33.800| 36.300| 33.800| 36.300| 33.800

oprettet 11-04-2012 / rettet Vedligehold




Vedligeholdelsesbudget

OVERSIGT SAMLET VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet Pris |Interval| 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Overfert fra forrige side 36.300 33.800( 200.300 83.800 66.300 33.800 36.300 33.800 36.300 33.800
(52)5.03 Sanitet, Bruser Afkalkning, motionering temp. 200( A1ar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
(52)5.04 Sanitet, Kakkenvask Motionering ventiler / rense aflab 600| Aar 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
(63)1.01 Vand Motionering ventiler og kontrol 1.500| 1ar 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
(56)1.01 Varme Motionering ventiler og kontrol 2.000] 1ar 2.000 2.000 2,000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(67)1.02 Udsugningsaggregater Service service| 6 mdr.

Rep. og udskiftning 11.000( 1ar 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000}
(58)1.01 Sprinkleranleeg Afpravning service| 1 uge
Rep. og udskiftning 2,500 1ar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500§
(58)1.02 Slangevinderskabe Eftersyn service| 1ar
(58)1.02 Slangevinderskabe Afpravning service| 1ar
(58)1.02 Slangevinderskabe Teethedspravning service| 5ar
(63)2.01 El-tavler Inspektion, renhold. og kontrol 8.000| 1ar 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
(64)3.01 Ned- og panikbelysning | Afprevning m.m. 28.800| 1 ar 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Udskiftning lyskilder 250| 3ar 250 250 250 250
(646.01 Dartelefonanleeg Reparationer 1.000( 3ar 1.000 1.000 1.000 1.000
(66)1.01 Elevatorer Service og udskiftning lyskilder 900| 1ar 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
(68)1.xx Diverse belysning Udskiftning lyskilder 20.000| 1ar 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
(70)3.01 Postkasser Reparationer 1.700| 5ar 1.700 1.700
(78)1.01 Kakkenelementer Oliering haengsler 250| 1ar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Samlet belab til vedligeholdelse, indeks 128,5 113.300| 109.550| 276.050| 160.800| 143.750| 109.550| 113.300| 109.550| 112.050| 112.500

oprettet 11-04-2012 [ rettet

Vedligehold




Vedligeholdelsesbudget

OVERSIGT SAMLET VEDLIGEHOLDELSE

Fajancehaven, Frederiksberg

Nr. Bygningsdel Aktivitet Pris |Interval| 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Overfart fra forrige side 113.300| 109.550| 276.050| 160.800| 143.750| 109.550| 113.300( 109.550 112.050| 112.500
Serviceaftaler (Fajancehavens andel)

Generelt Ejendomsadministration 37.500( f1ar 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
Generelt Forsikring 97.000| 1ar 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Generelt Revision 21.400| 1ar 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400
Generelt Advokatbistand 32.500( 1ar 32.500 32.500 32,500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
Generelt, fellesarealer Rengering 258.000| 1ar 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000| 258.000f 258.000/ 258.000| 258.000
P-kaelder Rengaring 10.000 1 ar 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Generelt Varme-fvandregnskab 8.333| 1ar 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333
Generelt Energistyring 8.000| 1ar 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Ruder Vinduespolering 32.000( 1ar 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Lase inkl. div. derpumper Service 4.400( 1ar 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Renovation Renovation, leje 155.000| 1 ar 155.000| 155.000{ 155.000| 155.000 155.000( 155.000/ 155.000| 155.000 4155.000| 155.000
Pumper Serviceeftersyn 2.867 1ar 2.867 2.867 2.867 2,867 2.867 2,867 2.867 2.867 2.867 2.867
VVS/varmecentral Service 7.2000 1ar 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Ventilation Service 10.333| 1ar 10.333 10.333 10.333 10.333 10.333 10.333 10.333 10.333 10.333 10.333)
Sprinkling Service inkl.| 1 ar inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Slangevinderskabe i P-keelder Service (2 aftaler) - trykpravning/n 6.000( 1ar 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Port til P-keelder Service ekskl. materialer 11.000| 1ar 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Tilkald 233 1ar 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233

Elevatorer Lovpligtigt tilsyn 99.300| 1ar 99.300 99.300 99.300 99.300 99.300 99.300 99.300 99.300 99.300 99.300
Tilkald 8.000| 1ar 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

| | Samlet belab til vedligeholdelse, indeks 128,5 922.367| 918.617| 1.085.117| 969.867| 952.817| 918.617| 922.367| 918.617| 921.117| 921 .567]

oprettet 11-04-2012 / rettet Vedligehold



